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Na podstawie:
e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.

22018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.),

eart.1, art.4 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U. z 2019 r. poz. 59),

e § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

oraz po analizie:

- parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 rozporzadzenia,

- wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig, zgodnie
z zatwierdzonym przez SPWIS harmonogramem kontroli wewngtrznej,

- zakresu i czestotliwo$ci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez SPWIS,

- podejmowanych dziataf naprawczych,

- kontroli sanitarnych wykonanych przez upowaznionych pracownikéw Pafistwowej
Inspekcji Sanitarnej w zakresie oceny jakosci wody na ptywalni prowadzonej przez
zarzadzajacego oraz realizacji obowigzku informowania o jako$ci wody 0séb
korzystajacych z obiektu,

Slaski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
STWIERDZA
ze, eksploatacja w okresie od 02.06.2018 r. do 01.06.2019 r. byla prowadzona przez
zarzadzajacego w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne oséb korzystajacych

zplywalni w Patacu Milodziezy w Katowicach im. Prof. A. Kaminskiego, przy
ul. Mikotowskiej 26.



UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji ptywalni zlokalizowanej w Patacu Mtodziezy

im. Prof. A. Kamifiskiego w Katowicach, przy ul. Mikotowskiej 26, za okres od 02.06.2018 r.
do 01.06.2019 r. stwierdzono, iz:

zarzadzajacy wykonywal badania jakosci wody na ptywalni zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez Slqskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego;
zakres i czgstotliwo$¢ badan wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajacego byly
zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. (Dz. U. 22015 1. poz. 2016);

zarzadzajacy na biezaco przekazywal Slaskiemu Panstwowemu Wojewddzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu sprawozdania z badan wody na plywalni wykonywane
w ramach kontroli wewnetrzne;j;

w przypadku niezgodnosci parametréw z normatywem okreslonym w zatgcznikach do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)
zarzadzajacy podejmowal dzialania naprawcze, a informacje o podejmowanych
dziataniach naprawczych byty przekazywane na biezaco Slaskiemu Pafistwowemu

Wojewddzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Ponadto, na podstawie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 19.11.2018r. (protokot
nr 1291.12.NS-BW.2018 z dnia 19.11.2018r.) oraz rekontroli wydanych podczas kontroli
doraznych zalecen, przeprowadzonej w dniu 16.05.2019 r. (protokol nr 549.12.NS-BW.2019
z dnia 16.05.2019 r. ) stwierdzono, iz zarzgdzajacy ptywalnia:

prowadzi w spos6b udokumentowany biezaca obserwacje wody na ptywalni;

wykonuje i dokumentuje pomiary parametréw: pH, temperatury, potencjatu redoks, chloru
wolnego w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niz co 4 godziny
w trakcie godzin uzytkowania ptywalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed
rozpoczeciem jej uzytkowania;

wykonuje i dokumentuje pomiary parametru chloru zwigzanego w niecce basenowej oraz
w systemie cyrkulacji nie rzadziej niz raz na dobg w godzinach uzytkowania ptywalni;

na tablicy informacyjnej ptywalni umiescit kserokopie ostatniej oceny jakosci wody na
plywalni dokonanej przez Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora

Sanitarnego.

Ponadto w dniu kontroli stwierdzono, iz w komunikacie umieszczonym na tablicy

informacyjnej plywalni oraz na stronie internetowej, zarzadzajacy informowat o spetnieniu

przez wodg na ptywalni wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) W dniu 04.06.2019 r. potwierdzono, iz na

stronie internetowej zarzadzajacego ptywalnig zamieszczony jest komunikat informujgcy

0 spelnieniu przez wode na plywalni wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 22015 r. poz. 2016).



W dniu 27.03.2019 r. upowaznieni przeze mnie pracownicy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
na ptywalni Patacu Mlodziezy im. Prof. A. Kaminskiego w Katowicach pobrali probki wody
z niecki basenowej, wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, wody
z natrysku w szatni meskiej oraz wody doprowadzanej do ptywalni. Badania wykazaty
przekroczenie normatywu parametru chloroform w wodzie z niecki basenowej oraz w wodzie
wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji (odpowiednio 0,0336 [mg/l]
oraz 0,0404 [mg/1], przy wartosci dopuszczalnej 0,03 [mg/1]), pozostate badania nie wykazaty
przekroczen. O naruszeniu zgodnosci z normatywem poinformowano  pismem
nr NS-BW.9027.16.12.2019 z dnia 11.04.2019 r. organ prowadzacy oraz zarzgdzajgcego
plywalnig. Zarzadzajacy plywalnia podjat dzialania zmierzajgce do wyeliminowania
nieprawidlowoéci o czym poinformowal pismem dnia 26.04.2019 r. Réwniez organ
prowadzacy jednostke poinformowat dnia 24.04.2019 r. o podjgtych dziataniach naprawczych.
Badania probek wody pobranych w dniu 13.06.2019 r. z niecki basenowej oraz wprowadzanej
do niecki basenowej z systemu cyrkulacji w zakresie parametru chloroform, wykonane przez
zarzadzajacego, ktérych wyniki zawarto w sprawozdaniu nr 09082/ZL/19 nie wykazaly

przekroczenia przedmiotowego parametru.

Reasumujac, analiza catosci posiadanej dokumentacji eksploatacji plywalni w Patacu
Mtodziezy im. Prof. A. Kamifiskiego w Katowicach pozwala wnioskowaé, iz jej eksploatacja
aw szczegdlnosci dzialania naprawcze podejmowane przez zarzadzajgcego zapewnialy

bezpieczenstwo zdrowotne osobom z niej korzystajacym.
Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Glownego Inspektora Sanitarnego
skladane za posrednictwem Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia
decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania skladajac organowi, ktéry wydal decyzje¢ o$wiadczenie o zrzeczeniu
sic prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ tego prawa, decyzja z mocy prawa staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania jest
niedopuszczalne.
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