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zbiorcza ocena roczna wody na plywalni
dotyczaca okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na podsfawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
72022 r., poz. 2000 z p6zn. zm.),

art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22021 r. poz. 195 z p6zn. zm.),

§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po dokonaniu analizy dokumentacji
dotyczacej ptywalni w Patacu Mtodziezy im. prof. A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26
w Katowicach, tj.:

przekazywanych przez zarzadzajacego plywalnia wynikéw badan jakosci wody na ptywalni
wykonywanych w ramach kontroli wewnetrznej,

przekazywanych przez zarzadzajacego plywalnia informacji o podejmowanych dziataniach
naprawczych,

wynikéw badan wody na plywalni wykonanych w ramach kontroli urzedowej przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w dniu 23.03.2022 r.
ujetych w sprawozdaniach z badan numer:

- OL-KS.9051.W.156.2022 dot. prébki nr 156/22 (badanie wody z niecki basenowej),

- OL-KS.9051.W.157.2022 dot. prébki nr 157/22 (badanie wody z systemu cyrkulacji),

- OL-KS.9051.W.158.2022 dot. prébki nr 158/22 (badanie wody cieplej z natrysku na

plywalni),
- DL.9052.5.7.2022.03 dot. probek nr 168W/22, 169W/22 (badania w zakresie chloroformu

i X THM-6w),
wynikow badan rekontrolnych wykonanych przez zarzadzajacego w dniu 04.04.2022 r.,
protokotu kontroli nr 223.1209.NS.HKiS.2022 z dnia 03.06.2022 r.

stwierdza, ze
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. eksploatacja ptywalni
w Palacu Mlodziezy im. prof. A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach

byla prowadzona przez zarzadzajacego w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne 0séb

korzystajgcych z ptywalni.

Uzasadnienie

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczacej plywalni w Palacu Milodziezy
im. prof. A. Kaminskiego zlokalizowanej przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach stwierdzono, ze:

w dniu 23.11.2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zatwierdzit
przedlozony przez zarzadzajacego harmonogram badania jakosci wody na plywalni na rok
2022,

zarzadzajacy w ramach kontroli wewnetrznej wykonywat badania jakosci wody na ptywalni
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Sprawozdania z badafi byly przekazywane na
biezaco Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,



e zakres i czgstotliwo$¢ badan wody na pltywalni wykonywanych przez zarzadzajacego byly
zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

o zarzadzajacy prowadzil w sposéb udokumentowany biezaca obserwacje wody na plywalni
oraz wykonywat pomiary w zakresie parametréw: temperatura, pH, potencjal redoks, stezenie
chloru wolnego i chloru zwiazanego dla wody z ptywalni,

e badania jakosci wody na plywalni prowadzone w ramach kontroli wewngtrznej byly
wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze (nr certyfikatu akredytacji AB
1095), a probki wody do badan byly pobierane przez przedstawicieli laboratorium,

e w przypadku nieprawidlowych wynikéw badan zarzadzajacy podejmowat dzialania naprawcze
— informacje o podejmowanych dzialaniach naprawczych byly przekazywane na biezaco
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,

e na podstawie wynikow badan wody pobranej na ptywalni w ramach kontroli urzedowej przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w dniu 23.03.2022 r. oraz
wynikow badan rekontrolnych wykonanych przez zarzadzajacego w dniu 04.04.2022 r.
Stwierdzono, ze woda na plywalni odpowiadala wymaganiom w zakresie badanych
parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych,

e w okresie, ktérego dotyczy niniejsza ocena nie wystgpowaly zadne utrzymujace si¢
dlugotrwale przekroczenia parametrow wody na plywalni. Odnotowano pojedyncze
przekroczenie w zakresie liczby bakterii wskaznikowych (Pseudomonas aeruginosa) w wodzie
z niecki basenowej oraz w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.
Zarzadzajacy plywalnig podejmowal niezwlocznie skuteczne dziatania naprawcze w celu
poprawy jakosci wody,

e na podstawie wynikéw badan wody wykonywanych przez zarzadzajacego plywalnig
w okresie, ktorego dotyczy niniejsza ocena, nie stwierdzono przekroczen parametréw
wplywajacych na bezpieczenstwo zdrowotne oséb korzystajacych z ptywalni.

Zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnig zamieszcza niniejsza decyzj¢ - zbiorcza
ocen¢ roczng wody na plywalni na tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna powinna by¢
zlokalizowana w miejscu widocznym dla osob korzystajacych z ptywalni. Decyzja ta powinna by¢
réwniez zamieszczona na stronie internetowej obiektu, jezeli taka strona jest prowadzona.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Slaskiego Panistwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego skladane za posrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania skladajac organowi, ktdry wydal decyzje o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ tego prawa,
decyzja z mocy prawa staje sie ostateczna i prawomocna.
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